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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАМЕРЫ ОТБОРА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 
 
АННОТАЦИЯ Рассмотрено влияние диаметра и количества отводящих патрубков на уровень гидравлических по-
терь при входе в эти патрубки. Усовершенствована методика расчета натурных трактов теплофикационных 
отборов при отводе пара из турбины как через один, так и через два патрубка. Обобщены результаты проведен-
ных в НТУ «ХПИ» исследований камер отбора на крупномасштабном статическом стенде. 
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HYDRAULIC DESIGN OF THE BLEEDING CHAMBER FOR THE STEAM TURBINE 
 
ABSTRACT Hydraulic Design of the Bleeding Chamber for the Steam Turbine Hydraulic loss coefficients in the turbine flow 
discharge section were calculated on the basis of experimental determination of pressure losses in the turbine section de-
signed for the heating bleeding in the steam turbine. It has been established that these loss coefficients are affected by the 
number of outlet branches, the diameters of outlet branches, a value of throat cross-section (narrow), radial cone cross-
section through which the steam enters the bleeding section, and a relative flow of effluent medium (up to 35 %). The investi-
gation was carried out using the aerodynamic test bench. The bleeding chamber was designed with the axial symmetry and 
had a large volume peculiar for the turbines with large uncontrolled steam bleedings. Consideration was given to the opera-
tion of the options of bleeding channels that have radial cone elements and also the options that have no radial cone. The 
technique was given that allows us to calculate pressure losses in the region between the flow passage of real steam turbine 
and the bleeding branches. This technique was developed based on the experimental investigation of bleeding channel car-
ried out using the stationary aerodynamic test bench. It has been established that the use of two outlet branches instead of 
one results in a more substantial decrease of losses in the diffuser bleeding channel in comparison with the approach when 
the area of one outlet branch is increased two times. 
Key words: heating bleeding, total losses of bleeding channel, hydraulic losses in channel sections, and the methods of calcu-
lation. 
 
1 Основные результаты исследований, 
проведённых в НТУ «ХПИ» 
 
Результаты экспериментального определе-
ния потерь в камерах отбора паровых турбин при 
больших относительных расходах пара рассмотре-
ны в статьях [1–5]. Расход воздуха через испытуе-
мые модели изменялся от 1,5 до 4,5 кг/с, темпера-
тура торможения – от 340 до 380 К, давление 1p  
перед моделями в сечении 1 за сетками, имитиру-
ющими предотборную ступень, – от 0,108 до 
0,133 МПа, скорость 1C  – от 22 до 52 м/с. При 
увеличении расхода отбG  через камеру отбора 
расход через предотборную ступень G также уве-
личивался, а величина относительного расхода 
GGG отботб =  зависела от гидравлического со-
противления тракта отбора, включающего кольце-
вой канал, сообщающий межступенчатый зазор с 
камерой отбора, собственно камеру отбора и па-
трубок (или патрубки) отбора. При неизменных 
размерах и форме камеры отбора гидравлическое 
сопротивление бездиффузорных трактов отборов 
зависело: от относительной ширины кольцевой 
щели с острой кромкой S  ( S  – отношение шири-
ны щели к высоте межступенчатого зазора), коли-
чества патрубков n диаметром 116 мм, схемы рас-
положения патрубков относительно камеры отбо-
ра, а также относительного расхода отбG . В без-
диффузорных трактах отборов с минимальной ши-
риной кольцевой щели S  = 0,106 увеличение ко-
личества патрубков n с одного до двух приводило 
к снижению гидравлического сопротивления трак-
та, что позволяло увеличить максимально возмож-
ный относительный расход maxотбG  с 0,35 до 0,45. 
В варианте с двумя патрубками (n = 2) и относи-
тельной шириной кольцевой щели S  = 0,343 мак-
симально возможный относительный расход 
maxотбG  = 0,53 [1]. 
Гидравлические потери как бездиффузор-
ных, так и диффузорных трактов отбора оценива-
лись с помощью условного коэффициента полных 
потерь ( ) ( )1*12*1п pppp −−=ζ′ , где 
22111
*
1 Cpp ρ+= , 111 ,, Cp ρ  – осреднённые в тан-
генциальном направлении параметры на среднем 
радиусе контрольного сечения 1 на входе в меж-
ступенчатый зазор за предотборной ступенью, а 
2p  – давление в патрубках отбора. Результаты 
исследований бездиффузорных трактов отбора при 
четырёх величинах относительной ширины коль-
цевой щели S  = 0,106; 0,343; 0,554; 1,28 с различ-
ным количеством патрубков n = 1; 2; 3 одинаково-
го диаметра 116 мм рассмотрены в работе [1], а 
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результаты исследования диффузорных трактов 
отборов при трех величинах относительного «гор-
ла» диффузора S  = 0,09; 0,114; 0,330 с одним и 
двумя патрубками двух различных диаметров 
116 мм и 144 мм рассмотрены в работе [2, 3, 5]. 
Из всех исследованных вариантов радиаль-
ных диффузоров, описанных в [5], отобраны оп-
тимальные варианты для малых (0,15), средних 
(0,25) и больших (0,35) относительных расходов 
отбG . В работах [1, 2, 5] приведены аппроксима-
ционные зависимости для расчета коэффициента 
полных потерь в бездиффузорных трактах отбора с 
диаметром патрубков 116 мм и диффузорных 
трактах отбора с диаметром патрубка 144 мм. 
Для перехода от рассмотренных выше экс-
периментальных данных к расчету натурных трак-
тов отбора паровых турбин, отличающихся от мо-
дельных трактов отбора как более высоким уров-
нем скорости 1C , так и большей относительной 
площадью отводящих патрубков F , в [4] была 
предложена методика расчета, основанная на 
предположении, что в модельных и натурных 
условиях гидравлические потери в диффузоре (или 
в кольцевой щели бездиффузорных трактов отбо-
ра) и в камере отбора одинаковы, а отличающими-
ся являются лишь потери с выходной скоростью 
всζ′  и гидравлические потери, связанные с входом 
потока из камеры отбора в отводящие патрубки, 
которые в ориентировочных расчетах принима-
лись равными половине величины потерь с выход-
ной скоростью всζ′ . Под относительной площадью 
отводящих патрубков F  понимается величина, 
равная отношению площади выходных патрубков 
к площади межступенчатого зазора за предотбор-
ной ступенью. В опытах с бездиффузорными трак-
тами отбора относительная площадь F  изменя-
лась от 0,15 до 0,3 и 0,45 путём увеличения числа 
патрубков отбора (n = 1; 2; 3) диаметром 116 мм. 
Диффузорные тракты отборов исследовались как с 
одним патрубком отбора ( F  = 0,15; 
патрD  = 116 мм, а также F  = 0,231, 
патрD  = 144 мм), так и с двумя патрубками отбора 
( F  = 0,3, патрD  = 116 мм). 
 
2 Цель работы 
 
Детальный анализ результатов исследова-
ний бездиффузорных и диффузорных трактов от-
боров показывает, что коэффициент k в формуле 
для расчета полных потерь натурного тракта отбо-
ра 
 ( )модвснатвсмодпнатп ζ′−ζ′+ζ′=ζ′ k  (1) 
может существенно отличатся от принятого в [4] 
значения 1,5 и требует уточнения. 
Кроме того, без снижения точности можно 
упростить алгоритм расчёта, если при определе-
нии удельного объёма рабочего тела в патрубках 
2v  пренебречь изменением произведения давления 
на удельный объем pv и находить отношение 
удельных объёмов 12 vv  только по двум парамет-
рам, а именно: по коэффициенту пζ′  и режимному 
параметру ( )22111 CpT ρ= . 
 
3 Методика расчёта натурных диффузорных 
трактов отбора с одним патрубком 
 
Если патрубок один, то вместо коэффици-
ента k в выражении (1) следует использовать ко-
эффициент 1k  (рис. 1), определённый путём срав-
нения потерь с выходной скоростью и полных по-
терь в вариантах с относительной площадью отво-
дящих патрубков F  = 0,15 и 0,231. Для промежу-
точных значений относительной ширины кольце-



















0.1 0.2 0.3 0.4
 
● – S  = 0,114;  ○ – S  = 0,33        отбG  
Рис. 1 – Зависимость 1k  для 
диффузорного тракта отбора 
 
В натурном и модельном вариантах прини-
маются одинаковыми: параметры радиального 
диффузора S , D , γ ( D  – отношение наружного 
диаметра диффузора к наружному диаметру меж-
ступенчатого зазора, γ – угол раскрытия стенок 
диффузора), относительный расход через камеру 
отбора отбG  и отсчитываемый от осевого направ-
ления угол закрутки потока 1α  в сечении 1. 
Используя перечисленные выше параметры, 
для модели с относительной площадью отводящих 
патрубков F  = 0,231 можно последовательно вы-
числить: 
– полные потери при отсутствии закрутки 
потока, ( )γ=ζ′ ,,,отб231,0п DSGf ; 
– полные потери при наличии закрутки по-
тока в сечении 1 (величина угла 1α  задаётся в гра-
дусах), 1231,0пмодп 0165,0 α−ζ′=ζ′ ; 
– режимный параметр в сечении 1, 
81518801400 отб
2
отбмод ++= GGT ; 
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– ( ) ( )модпмодмодмод12 1 ζ′−+= TTvv ; 
– потери с выходной скоростью 
[ ] ( )мод1221отбмодвс cos74,18 vvG α=ζ′ . 
По известным параметрам натурного объек-
та натF  и ( )22нат1нат1нат1нат CpT ρ=  определяются 
для него полные потери путем численного реше-































Для модельного и для натурного вариантов 
тракта отбора относительная потеря давления на 
участке тракта между сечениями 1 и 2 определяет-
ся так 
( ) ( ) Tpppp 1п121 −ζ′=−=∆ . 
 
4 Методика расчёта натурных диффузорных 
трактов отбора с двумя патрубками 
 
Если тракт отбора имеет два патрубка 
(n = 2), то расчёт коэффициента полных потерь 
натпζ′  выполняется в два этапа. На первом этапе, 
полагая n = 1, по параметрам отбG , S , D , γ, 1α  в 
соответствии с предложенной выше схемой опре-
деляются полные потери для «промежуточного» 
варианта, отличающегося от модельного варианта 
только относительной площадью, которая прини-
мается равной половине натурной 























На втором этапе число отводящих патруб-
ков удваивается, режимный параметр снижается 
от величины модT  до величины натT , что позволяет 
найти полные потери натурного тракта с двумя 
патрубками: 


























0.1 0.2 0.3 0.4
 
● – S  = 0,114;  ○ – S  = 0,3       отбG  
Рис. 2 – Зависимость nk  для 
диффузорного тракта отбора 
 
Коэффициент nk  (рис. 2) определён путём 
сравнения потерь в вариантах F  = 0,15, n = 1 и 
F  = 0,3, n = 2. Для промежуточных значений S  













5 Методика расчёта натурных бездиффузорных 
трактов отбора с двумя патрубками 
 
Коэффициент nk  в бездиффузорных (рис. 3) 
и диффузорных (рис. 2) трактах отбора суще-
ственно отличается из-за отличия условий, кото-
рые формируются на входе в патрубок отбора 
кольцевой щелью с острой кромкой и радиальным 








0,1 0,2 0,3 0,4
 
● – S  = 0,106;  ○ – S  = 0,343       отбG  
Рис. 3 – Зависимость nk  для 
бездиффузорного тракта отбора 
 
Следует отметить, что при двух патрубках 
(n = 2) схема расположения патрубков отбора (у 
обоих патрубков оси лежат на одном диаметре или 
оси патрубков перпендикулярны одна другой) 
практически не влияет на коэффициент nk . 
Кроме того, в бездиффузорных трактах от-
бора от коэффициента nk  незначительно отлича-
ется коэффициент k, увязывающий полные потери 
и потери с выходной скоростью в вариантах n = 1, 




Рассотрены алгоритмы расчета потерь в ди-
ффузорны и бездиффузорных трактах отбора при 
разно количестве отводящих патрубков, которые 
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АНОТАЦІЯ Розглянуто вплив діаметра і кількості відвідних патрубків на рівень гідравлічних втрат при 
вході в ці патрубки. Удосконалено методику розрахунку натурних трактів теплофікаційних відборів при відведенні 
пара з турбіни, як через один, так і через два патрубка. Узагальнено результати проведених в НТУ «ХПІ» дослі-
джень камер відбору на великомасштабному статичному стенді. 
Ключові слова: відбір на теплофікацію, повні втрати тракту відбору, гідравлічні втрати ділянок тракту, 
методика розрахунку. 
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